
Blatt

Seite

Temperaturauswertung  ITP17 
Bearb.

e_00991342
voigt

Datum

Datum

1

Änderung

0 76

Gepr

8 93

1

4

18.09.2026

1

2

Name

5

1/

Klinger & Born GmbH
In den Schlangenäckern 5
D-64395 Brensbach / Germany

Einspeisung:
Vorsicherung max.:

Steuerspannung:

1Ph~ 230V / N / PE / 50Hz
16A

24V DC / 1,0A

PWM

T1

In:115/230VAC
Out: 24VDC/1A

41500946
MDR-20-24

L N PE

L+ L+ L- L-

TemperaturfühlerDigitalanzeige

Hersteller

Betriebsmittelliste

Artikelnr.BMK Funktion

WAGOF1 Vorsicherung41639911

P1 EMAS 40034625 Meldeleuchte

P2 41199363 DigitalanzeigeAKYTEC

KLIBOQ1 87300005 Hauptschalter

MEANT1 41500946 Schaltnetzteil

Pt100

Akytec
ITP17

+ U+COM

-P2

DO+ DO-/-

X1 L1 N
PE

3G1,5qmm
W1

BN BU GNYE

10A-F1
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L1
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L2
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L3

2 31-X1 4 5

3x0,5qmm
1W2
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